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يوضح المقال الفروق الجوهرية بين ضواغط التبريد MBP (ضغط متوسط) و LBP (ضغط منخفض)، ويشرح بالتفصيل لماذا لا
يمن استبدال ضاغط LBP بضاغط MBP بسبب مشاكل فنية حتمية مثل ارتفاع حرارة المحرك، سوء التزييت، عدم تطابق
السعة، وعدم التوافق مع مونات الدائرة، مما يؤدي إل انخفاض الفاءة وفشل النظام. يؤكد عل أهمية استخدام الضاغط

الصحيح للتطبيق المناسب.
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